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2006. december hó. 

 
 

612/2006.  
 

 
 

„Dél-alföldi Régió Ivóvízmin� ség javítása, 
hálózatrekonstrukciós igények felmérése” (Ivóvíz 2) 

 
ÖSSZEFOGLALÓ M � SZAKI LEÍRÁS 

 
 
1.0. BEVEZET�  
 
 
1.1. Megbízás 
 
A Dél-alföldi Ivóvízmin� ségi Konzorcium és Támogatói szerz� dése és a projekt 
pénzügyi biztosítottsága alapján a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Kht. (továbbiakban: DARFT-RFÜ) (székhelye: 6720 Szeged, Oroszlán u. 2.), mint 
Megrendel�  megbízta az „Ivóvíz 2” elnevezés�  közbeszerzési eljárás nyertes 
vállalkozóját, az AQUA CONSTRUCT Zrt-t (1067 Budapest, Csengery u. 53.) a 
tárgyi hálózatrekonstrukciós igények felmérésének elkészítésével. 
 
 
1.2. Feladat megfogalmazása, célja, célkit� zései, Kormány rendeleti alapjai 
 
Az igényfelmérési terv tárgya, célja:  
A 201/2001. Korm. Rendeletben nevesített, a Dél-alföldi Régióba tartozó 
települések vízellátó rendszereinél annak meghatározása, hogy a cs� hálózatokon 
milyen beavatkozások szükségesek a megfelel�  min� ség�  ivóvíz szolgáltatása 
érdekében, ezen belül a cs� hálózatok mechanikai tisztításához milyen átalakítások 
szükségesek az egyes rendszereken, valamint melyek azok a cs� szakaszok, amelyek 
az üzemeltet� i adatok alapján a vízmin� ség javítással összefügg� en cserére 
(rekonstrukcióra) szorulnak. 
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A tervezett beavatkozások célja és a vízgazdálkodási, vízmin� ség-védelmi 
célkit� zése a 47/2005. (III.11.) sz. Korm. rendelettel módosított 201/2001. (X.25.) 
sz. Korm. rendelet szerint megfelel�  min� ség�  ivóvíz biztosítása, a Dél-alföldi 
Régióban, a Korm. rendelet 6. számú mellékletében felsorolt településeknél. 
 
A fenti kormányrendelet szerint az ivóvíz akkor megfelel� , ha  
- nem tartalmaz olyan mennyiségben vagy koncentrációban mikroorganizmust, 

parazitát, kémiai vagy fizikai anyagokat, amelyek az emberi egészségre 
veszélyt jelenthetnek, 

- megfelel az egyes jellemz� kre meghatározott határértékeknek a vízkivételi 
helyen, ahol emberi fogyasztás céljára rendeltetésszer� en vételeznek vizet, 

- a min� séget meghatározott helyeken és gyakorisággal ellen� rzik, 
- a min� ségjavító beavatkozásra és a vízhasználat korlátozására, a vízkezelésre 

és a vonatkozó el� írásokat betartják. 
 
Az „Ivóvíz 1, 2 és majd a 3-as számú projekt program célkit� zése az Európai 
Közösség az emberi fogyasztásra szánt víz min� ségér� l szóló (98/83. (XI.25.) EC) 
irányelv átvételén alapuló új hazai ivóvíz-min� ségi jogszabály (201/2001. (X.25.) 
Korm. Rendelet követelményeinek teljesítése. Ehhez kapcsolódó dönt�  jelent� ség�  
kötelezettség, hogy minimális követelményként a lakosság számára szolgáltatott 
ivóvíz min� sége valamennyi szabályozott (mind a közvetlen, mind a közvetett 
egészségügyi hatásúnak ismert) paraméter tekintetében megfelel�  legyen. 
 
A Dél-alföldi Régió 18339 km2-es területével Magyarország legnagyobb területi 
egysége. Lakosainak száma a 2001. Évi népszámlálás adatai szerint 1.377.215 f� , 
így a néps� r� ség 75 f� /km2-nek adódik. A régiót három közigazgatási egység 
alkotja: Bács-Kiskun megy, Csongrád megye és Békés megye. 
 
A feladatok között szerepelt az egyes vízm� vek közcs� hálózati állapotának 
felmérése és az indokolt beavatkozások megvalósítási feladat-tervezése. 
 
A szükséges beavatkozások: 
- vezetékcserét, esetleg új vezetéképítést (pl. az ágvezetékek körvezetékké 

alakítását), 
- a cs� hálózat mechanikai tisztítási feltételeinek megteremtését, a tisztítás 

elvégzését jelenthetik. 
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Az elvégzend�  feladatok feladattervbe lettek foglalva és az alábbi f� részekb� l 
álltak: 
 
1. Alapadat beszerzések (víziközm�  szolgáltatók adatnyilvántartásai üzemeltet� i 

dokumentumainak nélkülözhetetlen igénybevételével) 
2. Vízelosztó hálózatok tisztíthatósági feltételeinek meghatározása 
3. Vízelosztó hálózat hidraulikai felülvizsgálata 
4. Javaslattétel az elavult, korszer� tlen anyagú vezetékek cseréje 
5. Javaslat a másodlagos vízszennyez� dés lehet� ségeinek csökkentésére 
6. Adatoknak térinformatikai eszközökkel kezelhet�  formátumú adatbázisba 

rendezése 
7. Az eljárási folyamatok bemutatása, összegzése, véglegesítésük. 
 
1.3. A jelen feladattervben és a hatályos 201/2001. sz. Korm. rendelet szerinti és 
az „Ivóvíz 2” DARFT programban résztvev�  települések információs listái és 
adatbázis aktualizálásával megyei bontásban készült el. 
 
1.4. A Dél-alföldi Régió településeinek és településrészeinek vízm� veinek és a 
vízhálózat közm�  szolgáltatóinak listája az ajánlati dokumentáció aktualizált 
adatbázisában CD-n lett feldolgozva, kiegészítve és felfrissítve, biztosítva a 
térinformatikai továbbfelhasználást, interaktív adatkezelést. 
 
 
2.0. EL� KÉSZÍT �  MUNKA, FELADATTERVI ALAPADATOK 
 
2.1. El� tervek és el� tanulmányok 

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.§-a (7) 
bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991. évi XI. 
törvény 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglaltakra, kiadta a következ�  
rendeletet: 

  
·  201/2001 (X.25) Kormány rendelet intézkedik az ivóvíz min� ségi 

követelményekr� l és az ellen� rzés rendjér� l. 
A rendelet 6. számú melléklet B része szerint 2009. december 25-ig 
kell megoldani az ivóvíz min� ségi javítást a Dél-alföldi Régió több 
településén. 
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Ugyanezen alaprendelet 6. számú melléklet A része 2006. december 
25-ig írt el�  kötelezettségeket. Az itt meghatározott feladatok nem 
teljesültek, és a határid�  lejárta el� tt megjelent a módosító rendelet: 

·  47/2005 (III.11) Kormány rendelet, ami módosította a 201/2001 (X.25) 
Kormány rendeletet és annak 6. sz. mellékletét is. 

 
 
2002-ben az AQUAPROFIT Rt. elkészítette a Dél-alföldi Régió 
ivóvízmin� ség javító programjának megvalósíthatósági el� tanulmányát. 
Ez a mintegy 4 évvel ezel� tt elkészített el� tanulmány és elvi vízjogi 
engedélyeztetési el� terv vízgazdálkodási értelemben korlátozott 
megfontolások és feladattervi megkötöttségei miatt nem felelt meg a 
beruházó és a tulajdonosok (ÖK) képvisel� inek, és elvi vízjogi engedélyt is 
csak a kiemelt és egy-egy egyértelm� en fontos helyi telepi vízm� -technológia 
kapott. 
 
A jelent f� projekt az „Ivóvíz 1” vízbázis- és kútvizsgálat párhuzamosan 
végzett programjához kapcsolódik az „Ivóvíz 3”, melynél megvalósíthatósági 
tanulmány, elvi vízjogi engedélyes el� terv és eseti szükségszer� ségével 
készül a környezeti hatástanulmánnyal. 

 
 
2.2. Folyamat bemutatása (jegyz� könyvek, emlékeztet� k, rövid 

eseménytörténeti leírás) 
 
- Szerz� déskötés: 2006. augusztus 06. 
 
- Indító-, illetve nyitókonzultációk:  
 

·  2006. augusztus 14. délel� tt, Szeged, Megyeháza 
Tárgya: Hálózatrekonstrukció Csongrád megyében 

 
·  2006. augusztus 14. délután, Békéscsaba, Megyeháza 

Tárgya: Hálózatrekonstrukció Békés megyében 
 
·  2006. augusztus 15. Kecskemét 

Tárgya: Hálózatrekonstrukció Bács-Kiskun megyében 
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- Víziközm�  szolgáltatók megkeresése, bejárások, adatgy� jtés, 
adatfeldolgozások: 
Az üzemeltet� kkel településenként felvett jegyz� könyvekkel lezárva 
(dokumentálás kett�  példányban a részteljesítéshez). 

 
- Tervismertet� , feladatzáró konzultációk: 
  

·  2006. november 20. Békéscsaba 
  Dokumentálva jelenléti ívvel és emlékeztet� vel. 
  

·  2006. november 27. Kecskemét 
  Dokumentálva jelenléti ívvel és emlékeztet� vel. 

 
·  2006. november 28. Szeged 

  Dokumentálva jelenléti ívvel és emlékeztet� vel. 
 

- Dokumentációk átadása: 
 ·  2006. december 02. – Átadás-átvételi nyilatkozatok Megrendel� nek 

·  2006. december 11. – Megrendel�  felhatalmazásával a projekt 
értékeléséhez, informálásra a KVVM-FI, KVVM F� osztály, valamint NFH 
BEI részére. 

 
- Dél-alföldi Régió Konzorciumi taggy� lés el� tti beszámoló:  

2006. december 18. 
A jelenléti ív szerint a DARFT Kht. meghívottjaként az AQUA 
CONSTRUCT Zrt. (Ivóvíz 2) és az AQUIFER Kft. (Ivóvíz 1) feladat és 
igényfelmérési tervez�  is részt vett. 

 
 
3.0. A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ TELEPÜLÉSEI ÉS A KISRÉGIÓS  

VÍZM � RENDSZEREK VÍZHÁLÓZATAINAK ÁLTALÁNOS 
JELLEMZÉSE, ÁLLAPOTÁNAK BEMUTATÁSA 

 
3.1. A meglév�  vízhálózat kiépítéseknél f� ként alkalmazott vízvezeték – 

anyagok 
 
- Öntöttvas (ÖV)  
- Acél (A) 
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- Azbesztcement (AC) 
- Ragasztott kötés�  PVC (polivinil-klorid)  
- KM PVC (tokos, gumigy� r� s kötés� ) 
- KPE: kemény polietilén  

 
Az említett cs� anyagok tulajdonságai - ezáltal élettartamuk - jelent� s eltéréseket 
mutatnak, nem lehet azonban elvonatkoztatni egyéb fontos tényez� kt� l sem.  
 
Ilyen meghatározó tényez� k az ágyazat anyaga és min� sége, a talaj szerkezete és 
kémhatása, továbbá a talajvízszint mértéke és változásai (kett�  vagy három fázis 
jelenléte), a szolgáltatott víz h� mérséklete és fizikai-kémiai összetétele. 
 
 
Az egyes cs� anyagok és az alkalmazható kötés-típusok jellemzése: 
 
- Öntöttvas (ÖV): Hagyományos öntési technológiával készült lemezgrafitos 
öntvény.  
 
Békés Megye területén legkorábban fektetésre került öntöttvas vezetékek kora 
meghaladja a 60 évet. Az üzemeltetési tapasztalatok eltér� ek, vannak olyan 
települések (pl. Orosházi Üzemmérnökség területe), ahol szinte hibamentesen 
üzemelnek, azonban esetek többségében (Békéscsabai, Sarkadi ÜM., stb.) igen sok 
problémát okoznak. Az fektetés id� pontjában ugyan kedvez�  szilárdsági és egyéb 
tulajdonságokkal rendelkeztek, ám a jelenlegi megnövekedett forgalmi terheléseket 
az öntöttvas rideg tulajdonsága miatt nem viselik el, ezért az öntvény cs�  vagy idom 
eltörik, ezért miel� bbi cseréjük szükséges lenne. További gyenge pontja ennek a 
cs� anyagnak a cs� kötések ólom tömítése. 
  
- Gömbgrafitos öntöttvas (GÖV): magnézium hozzáadásával gömbbé alakított 
grafittal készült bevonatos öntvénycs� .  
 
A gömbgrafitos öntvények általában jól ellenállnak a környezeti hatásoknak, a 
jelenlegi álláspont szerint az egyik legtartósabb megoldást biztosítják. Hátránya a 
nagyon magas beruházási költség. 
 
- Acélcs�  (A) vagy horganyzott (hg) acél 
A korrózióra leginkább hajlamos cs� anyag, általában tönkremenetelét is ez okozza, 
lyukadás formájában. Átmér� t� l függetlenül rengeteg probléma forrása, a 
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tapasztalatok szerint ezen egyetlen felületkezelési eljárás (festés, horganyozás, stb.) 
sem tud hosszú távon változtatni. 
 

 
 
 
A korróziótól több helyen kilyukadt 400 mm átmér� j�  acél cs�   
 
A korróziós folyamatokat felgyorsítja a magas talajvízszint, a talajvízszint gyakori 
változása (2 vagy 3 fázisú talaj), a talaj alacsony pH-értéke, a szolgáltatott ivóvíz 
magas h� mérséklete  és bizonyos ivóvíz-tisztítási folyamatok is. 
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Acél csövön végzett javítás  
 
 
- Azbesztcement (AC): cementhabarcsos hengerelt cs� készítési technológiával 
készített cs�  
 
Az azbesztcement csövekkel kapcsolatos üzemeltetési tapasztalatok már több mint 
50 évre tehet� k. A tapasztalatok szerint maga a cs� anyag hosszú távon is 
problémamentes, ha a megfelel�  kötési módszert - REKA kötés - alkalmazták a 
létesítéskor és az ágyazatra is kell�  figyelmet fordítottak. Ellenkez�  esetben, 
leginkább d = 100 mm alatt a cs�  hajlamos a keresztirányú törésre. Azokon a 
szakaszokon, ahol valamilyen okból nem volt lehet� ség REKA kötések készítésére, 
gyakran Gibault kötések találhatóak. Gyenge pontja a Reka kötésnek, hogy a kötés 
záródását a bels�  víznyomás adja, ezért a cs�  leürítésénél vagy tranziens jelenségek 
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miatt a kötés megnyílhat és a az esetleg bekerül�  talajszemcsék miatt a 
visszazáródás nem biztonságos. 
 
 

 
 
Törött azbesztcement cs�  
 
 
 
 

 
 
REKA - kötés 
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Gibault kötés 
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- PVC (polivinil-klorid): m� anyag cs�  
 
Több fajtája is alkalmazásra került a Dél-alföldi Régió üzemeltetési területén.  
 

·  A 60-as és 70-es években a hagyományos kék és szürke szín�  PVC 
csövek kerültek beépítésre. Jellemz�  az anyagra, hogy az id�  elteltével 
fokozottan hajlamos rugalmasságának elvesztésére. Ezt a tényt 
súlyosbítja, hogy bevezetésének id� szakában nem állt rendelkezésre széles 
körben elérhet� , szakszer�  kötés-technológia.  

 
- Gyakran alkalmaztak ragasztott kötéseket. Ennek lényege, hogy a 

cs� véget felmelegítették, melynek hatására az kitágult. Az így 
kialakított nagyobb átmér� j�  cs� be helyezték be az eredeti méret�  
másik csövet, a behelyezés el� tt pedig ragasztóanyaggal vonták be az 
érintkez�  felületeket. Természetesen a melegítéssel kitágított cs� vég 
nem illeszkedett tökéletesen az eredeti átmér� j�  cs�  küls�  felületéhez, 
és mivel a ragasztás ideális feltételei (tiszta, zsírmentes felületek, 
megfelel�  h� mérséklet) sem voltak minden esetben biztosítva, gyakran 
már néhány év elteltével szivárogni kezdtek és cserére szorultak az 
ilyen módszerrel készített csatlakozások. A ragasztáshoz általában 
kétkomponens�  ragasztó anyagokat használtak, az er� s kötés 
érdekében. Megfigyelhet�  azonban, hogy az ilyen típusú rögzítési 
eljárások néhány évtized (kb. 30 év) után már nem látják el egykori 
funkciójukat, mivel az edz�  (különböz�  kémiai hatások következtében) 
eltávozik a kötésb� l. 2006-ig több esetben 5-10 évvel vagyunk 
el� irányzott leamortizált élettartamon túl, tehát 35-45 éves 
els� generációs kék PVC vezetékek vannak még üzemben.  

 
- A másik lehetséges cs� kötési alternatívát a Gibault kötések jelentették, 

amelyek a csavarok korróziója miatt szintén nem biztosítottak hosszú 
távú megoldást.  

 
·  A még ma is korszer�  KM-PVC  csövek alkalmazása az 1980-as évek 
elején terjedt el. Az üzemeltet� k nagyon kedvez�  tapasztalatokról 
számoltak be, a szakszer� en - tokos kötésekkel - épített hálózatok a mai 
napig nagyon jól üzemelnek. Vannak azonban olyan nézetek is, mely 
szerint az elkövetkez�  évtizedekben komoly problémát okozhatnak a KM-
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PVC csövek. Ennek egyik oka, hogy a csövet fokozottan károsítja a 
napfény UV sugárzása, akár néhány órányi besugárzási id�  is 
nagymértékben ronthatja az anyag tulajdonságait. A problémák csak 
évtizedek múltán jelentkezhetnek, az anyagszerkezet rideggé válása 
következtében. A KM-PVC csövek általában nem hajlamosak a törésre, az 
esetleges ágyazati, tömörítési problémák miatt leginkább hosszirányú 
repedés formájában jelentkezik a hiba. Mindenesetre a szakszer� en 
kivitelezett hálózatok jelenleg probléma-mentesnek tekinthet� k.  

 
 

 
 
 Rideggé vált PVC cs�  kagylós törése 
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Kett� s tok 
 
 
- KPE: kemény polietilén cs�  
 
Az egyik legkorszer� bbnek tartott és relatívan kedvez�  áron beszerezhet�  cs� anyag, 
ezért manapság igen népszer� .   
 
A KPE (PE) cs�  az elmúlt 40 év jelent� s fejlesztése, melyet a gázszolgáltató ágazat 
gyors fejl� dése determinált. A gyors és hatékony m� szaki fejlesztések 
eredményeként a gázhálózatok számára szinte tökéletes cs� választék és számtalan 
cs� kötés-technika jött létre. 
A min� ségi munka további feltétele az alapos m� szaki ellen� rzés és felügyelet volt, 
valószín� leg ennek köszönhet� , hogy a földgázépítési program gyorsan és 
mintaszer� en lezajlott.  
 
Az 1980-as évek elején már látható volt a gázhálózat épít�  program kifutása, ezért a 
PE cs� gyártók és kivitelez� k érdekl� dése fokozatosan a vízi közm� vek irányába 
fordult. 
Sajnos az érdekl� dést sokáig nem követték fejlesztések, az egyik legjellemz� bb 
példa ezzel kapcsolatban a PE cs� gyártásban figyelhet�  meg. A gázipari 
felhasználású csöveknél el� írás a „sz� z” granulátum kizárólagos alkalmazása, míg a 
vízi közm� vek részére gyártott csövek esetében a visszaforgatott anyag használatát 
is engedélyezik a szabványok. Meg kell jegyezni, hogy a vízi közm� vekhez 
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alkalmazott csövek el� írásait az MSZ 7908/1 szabvány tartalmazza, mely már 
megjelenésének id� pontjában is elavult volt és amelyet a közelmúltban történt 
hatályon kívül helyezéséig egyszer sem módosítottak. Ezen helyzethez képest némi 
javulás lehet� ségét körvonalazza az a tény, hogy hazánk a közelmúltban az Európai 
Szabványügyi Bizottság tagtestületévé vált. Ennek megfelel� en a CEN-tagtestületek 
kötelesek betartani CEN/CENELEC bels�  szabályzatában el� írt feltételeket, így 
minden európai szabványt (EN) változtatás nélkül nemzeti szabványként be kell 
vezetni. A PE csövek vízi közm�  szolgáltatók által történ�  felhasználása 
szempontjából ez már jelent� s pozitívumot jelent, az ezt megel� z�  állapothoz 
képest. 
 
Megállapítható, hogy a cs� gyártó, és a PE cs�  kivitelezésében érdekelt szakemberek 
többsége nincs tisztában a gáz- és víz, mint szállított közeg jelent� s 
különböz� ségeivel. Az ivóvízhálózatoknál az el� z� ekkel ellentétben magas üzemi 
nyomások lépnek fel, továbbá a tapasztalatok igazolják, hogy a bels�  nyomás 
mellett a küls�  terhek cs� fal feszültséget növel�  hatásai is befolyásolják a 
cs� vezeték élettartamát. A PE cs�  nem reagál a szervetlen sók vizes oldataira, az 
ásványi savak és lúgok többségére. Ennek megfelel� en a cs� vezetékeket általában 
ér�  küls�  korróziós hatások szempontjából tökéletesen ellenálló, azonban az er� sen 
oxidáló hatású vegyszerek már normál h� mérsékleten is megtámadják. Az 
ivóvíztisztításban alkalmazott KLÓR hatása kísérletekkel és kutatásokkal nincs 
kell� en alátámasztva! A PE nyomócs�  alkalmas a folyadékok szállítására –40°°°°C 
és +60°°°°C h� mérséklet között, azonban +20°°°°C-nál magasabb h� mérsékleten az 
élettartam csökken, ezért az üzemi nyomás értékét kell mérsékelni.  
 
Gyakorlati tapasztalat az, hogy a nagy gázipari tapasztalatokkal rendelkez�  
kivitelez�  szakemberek munkafegyelme az ivóvízhálózatok építésénél fellazul. A 
hegeszt�  berendezések éves felülvizsgálatát mell� zik, ellen� rizetlen, elavult 
hegeszt�  berendezésekkel dolgoznak. Nem tör� dnek az ágyazat anyagával és 
min� ségével és számtalan olyan egyszer� sítést alkalmaznak, melyet a gázvezetékek 
építésénél meg sem kíséreltek. Ez utóbbira jó példa a kitakarás nélkül, fúrással 
épített cs� vezeték, melynél a beágyazás hiánya komoly élettartam csökkenés forrása 
lehet. 
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3.2. Az ivóvíz gerincvezeték – hálózaton el� forduló egyéb meghibásodások 

ismertetése 
 
Az ivóvízhálózaton el� forduló egyéb meghibásodások ismertetése 
Megállapítható, hogy az ivóvízellátó hálózaton keletkez�  hibák forrása legtöbb 
esetben nem maga a cs� anyag, hanem valamilyen egyéb szerelvény, idom vagy 
kötési módszer. 
Kivételt képeznek ez alól az acél és a korai stádiumban fektetésre került PVC 
csövek, ugyanis ezen anyagok esetében a cs� anyag közvetlen meghibásodása 
(lyukadás vagy törés) is jellemz� . 
 
 Leggyakrabban az acél csavarokkal (Gibault kötés csavarjai, béklyó csavarok, stb.), 
idomokkal és m� helytermékekkel kapcsolatban jelentkeznek problémák.  

Az alábbiakban látható fotók demonstrálják a leggyakoribb meghibásodásokat 
 

 
 

Korrodált acél idom, hosszirányú repedéssel 
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Lyukas acél idom 

 

 
 Korrodált m� helytermék 
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Az el� z�  fotón látható m� helygyártmány palástja  

 

 
korrodált csavarkötés 
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Er� sen korrodálódott béklyó 
 

 
A fenti béklyó (valaha) menetes szára 
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3.3. A vízelosztó hálózatok általános állapotából levont következtetések, 
valamint az egyes cs� anyagok vízmin� ség javítását is el� id� z�  ajánlások 
összefoglalása 

 
A vizsgált Dél-alföldi Régióban – tehát Békés, Csongrád és Bács-Kiskun megyében 
– a vízelosztó hálózatok meghibásodásai – veszély forrásai a hálózati víz 
min� ségromlásában, ennek folyamatában ezért a haváriák elkerülése, számuk 
minimalizálása fontos az elérend�  cél érdekében. 
 
Tisztán a számszer� ségb� l kiindulni nem szabad, de megállapítást nyert, hogy 
például a Békés- és Bács-Kiskun megyei üzemeltet� k nyilvántartásaiban a 
generálisan nagy számot egy éven belül egy települési hálózaton az ivóvíz 
bekötések meghibásodásai generálják, ezért a megel� zésben és a „nagy projekt” 
megvalósításának id� szaka el� tt, vagy azzal szinkronban a vízbekötések 
rekonstrukcióját is le kell végezni. 
 
- A 70-es és 80-as években létesített vízellátó hálózatok esetében a horganyzott 

bekötések korróziója figyelhet�  meg. Azokon a településeken, ahol magas a 
talajvíz és/vagy agresszív a talaj, tömegesen jelentkezik ez a probléma. Jellemz�  
továbbá a karmantyús kötések és béklyó-csavarok korrodálódása is. Az említett 
szakaszokon a bekötések rekonstrukcióját rövid id� n belül el kell végezni, ezzel 
sok id� t és energiát takaríthat meg az üzemeltet�  egység, továbbá megn�  az 
ivóvíz-szolgáltatás biztonsága és nagymértékben csökkenhet a vízveszteség is. 
Ezzel egy id� ben célszer�  a rossz állapotban lév�  gerincvezeték kiváltását is 
elvégezni. 

 
- Az acélból készült idomok, csomópontok korróziója is meghatározó a Dél-

alföldi Régió közüzemi vízszolgáltatási területén. Bizonyos településeken – pl. 
Sarkadi Üzemmérnökség területe – az öntvény idomok korróziója is jelent� s 
problémát okoz. Kiváltásuk szükséges gömbgrafitos öntöttvas idomokkal. 

 
- Hibák forrása az egymástól különböz� , egymással érintkez�  fémanyagok 

elektrokémiai korróziója, például a MOFÉM által gyártott, AHA típusú 
golyóscsapok alkalmazásakor, a rézb� l készült golyóscsap-ház és az acél 
csavarok elektrolitikus korróziója következtében a csap záró-fedele kinyílik, 
ebb� l származik a meghibásodások jó része.  
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Az egyes cs� anyagokkal kapcsolatos ajánlások: 
 
1. PVC 
Az 1960-as és 1970-es években fektetett els�  generációs PVC csövek (kék és szürke 
szín� ) magas számú hibát mutatnak, f� leg Bács-Kiskun megye déli területein és 
Békés megyében alkalmazták a nagy közm� vesítési terv elkészítésének éveiben. 
Ennek legf� bb oka, hogy kezdetben nem volt széles körben alkalmazott, szakszer�  
eljárás ezen csövek összekötésére, így zömében Gibault és ragasztott kötési 
módszereket alkalmaztak. A helyzetet súlyosbítja, hogy cs� anyag az évtizedek 
elteltével ridegé vált, ezért fokozottan hajlamos a törésre. Mindezeket összegezve 
megállapítható, hogy azokon a szakaszokon, ahol még megtalálható, miel� bbi 
kiváltásuk szükséges (lásd Prioritások fejezetében leírtak).  
 
 
2. Acél 
Az acél csövek rengeteg hibát és igen sok vízveszteséget generálnak, szakszer�  és 
tartós javításuk nem megoldható, ezért kiváltásuk szükséges, a lehet�  legkorábbi 
id� pontban, sok esetben már a tárgyi „nagy-projekt” küls�  pénzügyi támogatásával 
történ�  megvalósítás el� tt, tehát 2009-ig. 
 
A csomópontok kialakításához készített acél m� helytermékek korróziós problémái 
minden esetben bekövetkeznek, ezért nem jelentenek tartós megoldást. A 
tapasztalatok alapján megállapítható, hogy gazdaságilag sem megalapozott az 
alkalmazásuk, hiszen el� állításuk id� - energia- és munkaer� -igényes, a 
meghibásodások következtében gyakran van szükség kiszállásra, földmunkára, a fel 
nem tárt szivárgások pedig - az acélcsövekhez hasonlóan - nagyon sok 
vízveszteséget okoznak.  
 
Alkalmazásuk az említett okok miatt kerülend� , helyettük „Multi-Jointok” (több 
cs� szakasz csatlakoztatására alkalmas, kereskedelmi forgalomban beszerezhet� , 
különböz�  kiképzés�  és átmér� j�  idom) beépítése javasolt.  
 
 
3. Azbesztcement (AC) 
 
- Az AC csövek alapvet� en id� tállóak, 100 mm felett, REKA kötésekkel, 

megfelel� en kialakított homok ágyazatra fektetve szinte hibamentesek. Ha a 
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bekötések meghibásodása nem jellemz�  az említett paraméterekkel 
rendelkez�  szakaszon, nem célszer�  az AC cs� szakasz kiváltását elvégezni. 
Az átmér�  emelkedésével fordított arányban áll a meghibásodások száma. 

 
- Az 50-es és a 80-as átmér� j�  AC csövek gyakran törékenynek bizonyultak, 

ezért a problémásabb szakaszok kiváltása szükséges.  
 
- A 60-as átmér� j�  AC csövek nem a szokványos méretsor alapelemei, így 

miel� bbi cseréjük szükségszer� , bár nem feltétlen vízmin� ség javítási projekt 
keretében. 

 
- Gibault és béklyó csavarok okozzák 100 mm átmér�  alatt a meghibásodások 

kb. 50 %-át. Éppen ezért azokon a szakaszokon, ahol jellemz� en Gibault 
kötések találhatóak, célszer�  az egész szakaszt kiváltani. Abban az esetben, 
ha csak elvétve fordul el�  Gibault kötés, hiba esetén a csavarok rozsdamentes 
acél csavarral történ�  helyettesítése szükséges, ez a megoldás az esetek 
többségében hosszú távú megoldást jelenthet, bár vannak ett� l eltér�  
tapasztalatok is. 100 mm cs� átmér�  alatt 12 mm-es, 100 mm feletti átmér� k 
esetében 16 mm átmér� j�  csavarok rögzítik a Gibaultot, így ezek korróziója 
jelenleg nem jellemz� . Valószín� síthet�  azonban, hogy a jöv� ben ez a 
tendencia változni fog, hiszen a korrózió el� bb vagy utóbb a nagyobb 
átmér� j�  rögzít�  csavarokat is elvékonyítja.  

 
4. Öntöttvas (hagyományos lapgrafitos) 
 
A cs� anyaggal két probléma van. Az egyik a cs� kötések tömítésére használt ólom, 
amely elöregedve kilazul és nem biztosít megfelel�  zárást, másrészt az ólom 
önmagában is mérgez�  anyag. A másik probléma közlekedési pálya alatt 
elhelyezked�  csöveknél jelentkezik, az anyag rideg volta miatt nem viseli el a 
forgalomból ered�  vibrációs terhelést. Ezért ezen a vezetékek miel� bbi cseréje 
szükséges. 
 
Nagyon lényeges, hogy a tervezett közút-felújítások vagy építések el� tt 
mindenféleképpen el kell végezni a víziközm� -hálózat szükséges mérték�  
rekonstrukcióját, vagy a problémás szakaszok kiváltását a kés� bbiekben 
jelentkez�  többletköltségek megtakarítása érdekében, ezért nem szabad várni 
2010-ig, hogy akkor majd úgyis elvégzik, az EU-s pénzek ráfordításaival. 
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4.0. A FELMÉRÉS EREDMÉNYEI, ÖSSZESÍT�  TÁBLÁZATOK ÉS 

KIMUTATÁSOK 
 
A településenként összegy� jtött és értékelt adatokat azok egyenkénti ismertetésén 
túl összefoglaló táblázatokban is összegeztük és bemutatjuk. A bemutatásra két 
táblázatcsoport készült.  
Az els�  táblázat csoportban megyénkénti bontásban településenként meghatároztuk 
az adott településen elvégzend�  rekonstrukciós feladatok prioritását a jelen 
dokumentáció kés� bbi részében, a 6.1 és 6.2 pontokban leírt prioritási szabályok 
szerint. Ez a táblázat tartalmaz arra vonatkozó jelzést is, hogy a település szerepel e 
a 201/2001 Korm rendelet 6. mellékletében. 
A második táblázat csoportban megyénkénti bontásban településenként 
meghatároztuk, hogy az egyes prioritási szintekhez milyen mennyiség�  
rekonstrukciós feladat tartozik. Itt külön táblázat tartozik a 201/2001 Korm rendelet 
6. mellékletében szerepl�  és az abból kimaradó településekhez. Ezekhez a 
táblázatokhoz egy régiós szint�  összegzés is tartozik. 
 
 
5.0. A VÍZHÁLÓZAT REKONSTRUKCIÓ ADATBÁZIS ISMERTETÉ SE 
 
A „Dél-alföldi Régió Ivóvízmin� ség javítása, hálózatrekonstrukciós igények 
felmérése során összegy� jtött adatokat adatbázisba rendeztük. Az adatgy� jtés 
során els� sorban az üzemeltet� k nyilvántartásaira támaszkodtunk. Ezek a 
nyilvántartások üzemeltet� ként változóak és az �  üzemeltetési céljaikat 
szolgálják. Ennek megfelel� en nem lehetett mindenhonnan minden, a jelen 
tanulmány szempontjából szükséges adatot fellelni, ezért az adatbázisban 
helyenként adathiány van. Sok esetben üzemeltet�  váltásnál t� ntek el adatok. Az 
elkészített adatbázis térinformatikai eszközökkel feldolgozható. A munka 
kezdeti fázisában kialakítottunk minden településre egy információs adatlapot, 
melynek szerkezete és kialakítása lehet� vé teszi a térinformatikai feldolgozást. 
A munka különböz�  fázisaiban létrehozott adatbázisok ebbe az adatlapba 
kerültek bele. Az adatlap tartalmazza a települések alapadatait, a vízszolgáltatói 
alapadatokat valamint a település vízvezeték hálózatának alapadatait, jellemz� it, 
valamint a hálózatrekonstrukciós javaslatokat. Az adatlap tartalmaz egy 
térinformatikai munkalapot is, melyen elemz�  számítások találhatóak. 

 



 24

Az adatbázis „Microsoft Excel” formátumban készült el. A kezel� program 
elterjedtsége és az adatbázis felépítése lehet� vé teszi a különböz�  
térinformatikai rendszerekbe a beintegrálhatóságot.  
 
 
Az adatbázis bemutatása: 

 
Az adatlapok szerkezeti felépítés:  
 
0 - Általános adatlap 
1 - Vízhálózati leltár  

1.1 - Vízhálózati leltár 
1.2 - Szerelvény leltár 
1.3 - Bekötések száma 
(a vízhálózatra jellemz�  alapadatokat tartalmazza) 
 

2 - Havária statisztika  
(a vízhálózat cs� törési és vízmin� ségi és havária adatait tartalmazza) 
 
3 - Vízhálózat tisztítás, tisztíthatóság   
(a vízhálózat tisztíthatóságának állapotát, a tisztítás gyakoriságát, valamint a 
mechanikai tisztíthatóság feltételeinek szerelvényigényét tartalmazza) 
 
4 - Szükséges hálózati rekonstrukció  

4.1 - Kapcsolódó csomópontok 
(a vízhálózat javasolt hálózatrekonstrukciós igényét) 

 
5 - Másodlagos vízszennyez�  források  
(az el� forduló másodlagos szennyez�  forrásokat) 

 
 

6 - Vízhálózat vízm�   
(az érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyek adatai) 
 
7 – Térinformatika 
(térinformatikai elemzések alapszámításai) 
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Térinformatikai munkalap: 
·  Átlagos napi vízfogyasztás [m3/nap] 
·  Vízmin� ség értékelése a hálózatban való vízmin� ség változás 

szempontjából 
·  Vízmin� ség szempontjából kedvez� tlen anyagú cs� vezetékek aránya 
·  Cs� hálózat átlag életkora 
·  Kedvez� tlen anyagú csövek átlag életkora 
·  Kedvez� tlen anyagú bekötések aránya 
·  Cserére/felújításra javasolt vezetékhossz 
·  Cserére/felújításra javasolt vezeték arány 
·  Cserére/felújításra javasolt  és újonnan beépítend�  szerelvények száma 
·  Cserére/felújításra javasolt szerelvények aránya 
·  Cs� vezeték hibák száma 2000-2006-ban 
·  Cs� vezeték hibák fajlagos száma (db/10 km) 2000-2006-ban éves 

átlagban 
·  Vízmin� ségi hibák száma 2000-2006-ban 
·  Vízmin� ségi hibák fajlagos száma (db/10 km) 2000-2006-ban 
·  Cs� hálózat anyag szerinti összetétele 
·  Bekötések anyag szerinti összetétele 
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 Példa: Információs adatlap 0. munkafül (általános adatok)   
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Példa: Információs adatlap „Térinformatika” munkafül  
 

 
 
 
Az AQUA CONSTRUCT Zrt. a fentiekben bemutatott adatbázist MAPINFO 
térinformatikai programban feldolgozta, a térképi elemekhez (településekhez) 
integrálta az adatbázisokat, elvégezte az elemzéseket. Mindezeken felül 
elkészített egy „multimédiás” b� vítést mely segítségével térképi kapcsolattal, 
elérhet�  az információs adatlap, a m� szaki leírás, és emennyiben az üzemeltet�  
rendelkezésre bocsátotta a vízhálózat átnézeti helyszínrajza.  A rendszer 
tartalmaz egy frissítési opciót mely segítségével adatváltozás során, egy 
„gombnyomással” aktualizálható az adatbázis és a hozzá tartozó elemz�  
térképek. 
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A térinformatikai rendszer bemutatása: 

Alaptérkép: 

Magyarország 1:100.000 lépték� , EOV koordinátával, GPS-szel felmért 
térképe.  

Síkrajzi tartalom: település-jelek, autópályák, felhajtók, f� utak, mellékút 1, 
mellékút 2, mellékút 3, vasutak, folyók, tavak, külterülethatárok, 
megyeszékhelyek kontúrjai, városok kontúrjai, városok kontúrjai, települések 
kontúrjai, megyehatárok, országhatár. 

Adattartalom:  

·  a települések jeleihez azok nevei kapcsolódnak adatként  

·  az utópályákhoz és a f� útvonalakhoz számaik kerültek hozzárendelésre  

·  minden úthoz egy, az út típusát jelz�  kód tartozik  

·  a megyeszékhelyek, városok és települések kontúrjaihoz a nevük lett 
kapcsolva  

·  a megyehatárokhoz a megye neve van rendelve  

·  az országhatárhoz pedig a Magyarország attribútum  

Adatbázis: „Információs igénykér�  adatlap.xls” 

 

Településekhez csatolt adatok: 

·  alapadatok [0.sz táblázat, ide vonatkozó részei] 

·  Hálózati adatok [1.1, 1.2, 1.3] 

·  Havária statisztikák [2.] 

·  Vízhálózat tisztíthatósága [3.] 

·  Az elemzések eredménye: cserélend�  hálózati elemek, cs� szakaszok, 
javaslatok. 
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Településekhez csatolt objektumok: 

·  „M � leírás.doc” 

·  „Vízhálózat átnézeti helyszínrajz.gif/pdf/dwf/dng/” 

A rendszer f�  jellemz� i 

·  Egyszer� , gyors keresés és adatmegjelenítés 

 

 

Regionális 
vízhálózatok 

Település  
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·  Adatok rendezése, elemzések térképi megjelenítése 

1.kép 

 

2.kép 
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3.kép 

 

4.kép
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·  Gyors és egyszer�  adatfrissítés 

A program rendelkezik egy MAPBASIC b� vítéssel mely lehet� vé teszi, 
nem adatállományok csatolását a településekhez, így könnyen és 
egyszer� en elérhet�  az egyes települések összes hozzá kapcsolódó adatai. 
Információs adatlapok, m� szaki leírások, hálózat helyszínrajzok. A 
program tartalmaz egy frissítési opciót, mely segítségével az adatlapokon 
történt változásokat, automatikusan átviszi a térinformatikai programba és 
aktualizálja a tematikus térképeket. 

 

·  RENDSZERKÖVETELMÉNY: 

HARVER:P4 1000Mhz, 256Mb ram 

SZOFTWER: WINDIOWS Xp, Microsoft Office, Mapinfo 8.5p, Adobe 
Acrobat Reader, BentleyView, DWFViewer 

 

·  PROGRAMÍNDÍTÁS: 

1., Índítsa el a "Darft_Ivóvíz_II.wor" fájlt 

2.Aqua böngész�  elindítása 

Tools (men� pont) 

  Run MapBasic Program 

open:"Aqua_Construct\Térinformatikai 
program_AW\CreateTools.MBX 

 

·  DOKUMENTUM CSATOLÁS HIBAKEZELÉS 

Amennyiben a csatolt dokumentumok nem hívhatók el� , ellen� rizze a 
célprogram elérési útvonalának helyességét, a "attachment.conf" fájlban, 
szükség esetén, írja át az adott dokumentum megnyitásához társított 
program elérési útvonalát a "attachment.conf" fájlban. 
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6.0. FELMÉRT HÁLÓZATREKONSTRUKCIÓS IGÉNYEK 
PRIORITÁSAI 

 
6.1. A prioritási lista felállításának módszere, a javasolt prioritási kódszámok 

és annak tartalma 
 
Az alábbi szempontok és tartalom szerint településenként, továbbá az egyes 
rekonstrukcióra javasolt vezetékszakaszok kódjának meghatározását a feladat és 
igényterv tervez� je a megrendel� vel és a projekt szakmai felügyeleti ellen� reivel és 
támogatóinak egyetértésével határoztuk meg. 
 
 
 
Kódszám Tartalom 
1 A vezeték szakasz beazonosítható utca, hossz, átmér�  és anyag alapján * 
2 Havária statisztika van az adott szakaszra, és alátámasztja az igényt* 
3 Az adott településen a hálózatban kimutatható a vízmin� ség romlás és erre van 

adat* 
4 A hálózati vízveszteség 25% alatti* 
5 A hálózati vízveszteség 25-35% közötti* 
6 A hálózati vízveszteség 35% feletti* 
7 A településre vonatkozóan van havária statisztika és az alátámasztja az igényt* 
8 Hidraulikai elemzések a körvezetékesítést indokolják** 
9 A településen van vízmin� ségi havária adat* 
10 A hálózatba kiadott vízben van csapadékképz� désre alkalmas anyag * (**) 
11 A nem megfelel�  cs� anyag (pl. ragasztott els�  generációs kék PVC) 
 
Megjegyzés:  
* = az adatlapok tartalmazzák a vonatkozó adatot 
** = a szakvélemény igazolja 
 
 
6.2. A kódszámok alapján jelen tervünkben meghatároztuk a prioritási 

sorrendiséget 
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Prioritási 
szám 

Kódszámok Megoldandó feladat 

1 3+9+10 Mechanikus tisztítás 
2 9+10 vagy 7+9+10 Mechanikus tisztítás 
3 1+2+3 Vezeték csere 
4 1+2+11+ vagy 11 Vezeték csere 
5 3+1+7+8 Ágvezeték megszüntetése, körvezeték kiépítésével 
6 1+2 vagy 1+3 Vezeték csere 
7 1+7+6+3 vagy 1+6+7 Vezeték csere 
8 1+7+5+3 vagy 1+5+7 Vezeték csere 
9 1+7+4+3 vagy 1+4+7 Vezeték csere 
10 10 vagy 7+10  Mechanikus tisztítás 
0 nincs Minden egyéb szükségszer�  hálózatrekonstrukció 

 
 
Fentiek alapján a vízhálózat rekonstrukcióját igényl�  települési és/vagy kistérségi és 
regionális célokat is szolgáló vízhálózatok mechanikai tisztításai a feladatterv 
szerint 1, 2, vagy 10 számsorrendiséget jelenthetnek. 
 
Összefoglaló táblázatainkban településenként megadtuk minden egyes prioritási 
számhoz tartozó vezetékcserét a hossz feltüntetésével. 
A településen belüli rendszerek esetében a vezetékcserék hossz- és átmér�  
feltüntetésével további tematikus gy� jtések és összegzések is elvégezhet� k. (lásd 
térinformatika interaktív tematikus táblázatai). 
 
Budapest, 2006. december hó. 
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